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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ○
IAC-1 35.5kW ○ ×
IAC-2 35.5kW ○
IAC-3 45.0kW ○
IAC-4 35.5kW ○
GHP-1 56.0kW ○
GHP-2 35.5kW ○
GHP-3 22.4kW ○
GHP-4 28.0kW ○
GHP-5 14.0kW ○
GHP-6 14.0kW ○
GHP-7 14.0kW ○

335.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IAC-1 35.5kW × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
IAC-2 35.5kW × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
IAC-3 45.0kW × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
IAC-4 35.5kW × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
GHP-1 56.0kW × × × × × × × × × × × ×
GHP-2 35.5kW ○
GHP-3 22.4kW × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
GHP-4 28.0kW × × × × ×
GHP-5 14.0kW ○
GHP-6 14.0kW ○
GHP-7 14.0kW ○
PAC-1 14.0kW 1F 事務室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PAC-2 10.0kW 1F 図書室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PAC-3 10.0kW 1F 図書室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PAC-4 10.0kW 1F 図書室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PAC-5 10.0kW 1F 図書室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PAC-6 10.0kW 1F 図書室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PAC-7 10.0kW 1F 図書室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PAC-8 7.1kW 1F 朗読室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PAC-9 10.0kW 2F オープンスペース ○ ○ ○ ○ ○
PAC-10 10.0kW 2F 大会議室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PAC-11 10.0kW 2F 大会議室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PAC-12 10.0kW 2F 大会議室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PAC-13 7.1kW 2F 視聴覚室 ○ ○ ○ ○
PAC-14 10.0kW 2F 読書室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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・　機器の製造年月を記入しています。　
正確な運転開始月が分かれば変更願
います。

・　故障し、以降使わなくなった月に×
の記入お願しいます。
・　修理した場合は、停止期間に×の
記入をお願いします。

・　修理した場合は、停止期間に
×を記入願います。

・　機器の製造年月が分かりませんでした。
・　製造年月または正確な運転開始月が分かれば
○を記入お願いします。。


